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Diversas son las formas de contaminacién del medio ambiente, una de ellas es la provocada
por mezclas oleosas que son vertidas especialmente a las fuentes hidricas provenientes
de actividades econémicas como lavado de vehiculos, estaciones de servicio, entre otros.
En el presente articulo de investigacion se desarrolla una forma de mitigar esos efectos
contaminantes, mediante el disefio y construccién de un equipo automatizado que realiza
la separaciéon de una mezcla de agua-aceite. La separaciéon de la mezcla oleosa se realiza
en un separador de placas corrugadas (CPI), y acompanado de un Controlador Ldégico
Programable (PLC) S7 1200, a través del cual se permite al usuario llevar a cabo el proceso
de manera eficiente, gracias al alto porcentaje de separaciéon que se ha logrado con respecto
a la mezcla inicial. Se consideran tres etapas metodolégicas: la construccién del separador
CPI, estableciendo a su vez las variables de interés; el disefio e implementacién de la
Automatizacidn; y la validacién de los resultados mediante pruebas. Se definen 3 variables:
nivel, la mas importante en el equipo; temperatura y caudal; para cada una de ellas se
ha implementado la instrumentacién adecuada para la toma de datos que posteriormente
se ingresan al PLC. Como resultado principal se encuentra que el proceso es eficiente ya
que logra recuperar méas del 90% del agua presente en el fluido oleoso inicial, evidenciado
por la instrumentacién implementada, lo cual permitird reutilizacién y posterior ahorro

del preciado liquido.

ABSTRACT

There are various forms of environmental pollution, one of which is caused by oily mixtures
which are particularly discharged into water sources from economic activities such as
washing vehicles, service stations, and others. This article research shows a way to mitigate
these polluting effects through the design and construction of an automated equipment
that performs the separation of a mixture of water-oil. The separation of the oil mixture is
carried out in a corrugated plate interceptor (CPI), and accompanied by a Programmable
Logic Controller (PLC) S7 1200, through which the user is allowed to perform the process

efficiently, thanks to high percentage of separation has been achieved with respect to the
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initial mixture. Then, was divided into three methodological steps , first the CPI separator

built, setting turn the variables of interest, second was designed and implemented the

Automation and third results were validated by testing. Three variables were defined;

level, the most important in the system, also temperature and flow, for each of them has

been implemented appropriate instrumentation for data collection subsequently entering

the PLC. The main result is that the process is efficient as it manages to recover more

than 90% of the water present in the initial oily fluid, this evidenced by the implemented

instrumentation , allowing reuse and subsequent saving precious liquid.

1. Introduccion

Actualmente, son diversos los factores que estdn
afectando de manera significativa el medio ambiente; en
ocasiones por la no implementacién de mecanismos que
permitan controlarlos, y en otras, por la falta de interés
de aquellas personas implicadas en los procesos que inci-
den en la contaminacién. Una forma de contaminacién
la provocan las aguas oleosas, que fluyen a las afluentes
sin ningun tipo de tratamiento, como las que se generan
en lavaderos de autos.

A nivel mundial existe una gran preocupacién por las
problematicas ambientales y por la creciente generacion
de residuos, razén por la cual se ha visto un fortalecimien-
to del marco legal al respecto por parte de las entidades
gubernamentales.

Segun lo afirma [1], la degradacién ambiental es un
tema fundamental para el desarrollo de cualquier pais,
se encuentra ligado de manera inseparable y es causa de
problemas asociados a la pobreza, el hambre, la inequi-
dad de género y la salud, entre otros. Por tal razon,
la innovacién tecnoldgica puede jugar un papel impor-
tante en la transformacién de los sistemas de produccién,
mediante el desarrollo de tecnologias maés eficientes y
ecoldgicas, con las cuales se logre minimizar el consumo
de recursos, y que permitan también una disminucién de
los impactos ambientales, como se lleva a cabo en el pre-
sente proyecto, mediante el equipo separador de mezclas
oleosas.

El presente articulo, describe la investigacién que con-
dujo al disenio y construccién de un equipo automatizado
que ayuda en buena medida a dar solucién a la proble-
matica expuesta, presentando una solucién en la cual se
observa una eficiencia de aproximadamente el 96%, com-
probada a partir de los sensores de nivel ubicados en los
recipientes de almacenamiento.

De esta manera, el presente documento producto de
la investigacion, explica el diseno y la construccién de
un equipo automatizado que efectia la separacién de un
fluido oleoso (aceite-agua), partiendo de una revisién de
conceptos sobre automatizacién, separadores, estado del
arte en el area y luego el separador seleccionado, CPI,
el cual ha sido elegido para efectuar el proceso de sepa-

racion de la mezcla, al cual, después de su construccion
se le realizan las pruebas respectivas para verificar su
correcto funcionamiento y eficiencia. Posteriormente, se
detalla la seleccién e instalacion de la instrumentacién
con la cual se realizard la toma de datos del proceso, te-
niendo como variable principal el nivel, ya que este dato
permitird conocer la eficiencia del sistema y a partir de
los cuales se podréan efectuar los ajustes necesarios; luego
se explica el proceso de automatizacién de la méaquina,
efectuada con un Controlador Légico Programable, PLC
S7 1200. Este dispositivo permite la accién automéatica
del proceso a través de su programacién, tomando las
senales provenientes de los sensores instalados en el se-
parador. Finalmente se presentan las conclusiones y tra-
bajos futuros que se esperan tener en este sistema, ya que
el proyecto realizado es una primera etapa de un proyecto
macro a continuar.

2. Marco de Referencia

2.1. Automatizacién

Un sistema automatizado estd conformado por elemen-
tos o instrumentos, lo cuales son utilizados para medir
variables fisicas, ejercer acciones de control y transmitir
senales. En todos los procesos es absolutamente nece-
sario controlar y mantener constantes algunas magni-
tudes. [2]

El diccionario de la Real Academia Espanola define la
Automatica como la disciplina que trata de los métodos
y procedimientos cuya finalidad es la sustitucién del ope-
rador humano por un operador artificial en la ejecucion
de una tarea fisica o mental previamente programada. [3]

En los 1ltimos afios, el término automatizacién,
definido como la aplicacién de la automatica al control de
procesos industriales, ha presentado una rapida evolucion
debido a que con ella se pueden mejorar las operaciones
de un proceso productivo, también por la calidad de los
bienes producidos, con lo cual se garantiza a las empresas
el logro de sus objetivos.

Los avances tecnoldgicos generados en los ultimos
anos han abierto una gran cantidad de posibilidades que
permiten modificar la estructura rigida de los sistemas
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tradicionales por estructuras flexibles que se apoya en
las computadoras, transmisién de datos, hardware de
adquisiciéon de datos y software.

De esta manera, se busca la posibilidad de utilizar
esa tecnologia para la solucién de problemas que existen
en la sociedad, particularmente, en lo que respecta a la
separacion de aceites en aguas oleosas. La separacién
efectiva del aceite de algunos fluidos ha sido el gran reto
de la industria del petréleo, muchos han sido los métodos,
pero han quedado limitados por los costos. [4]

2.2.  Separadores

Durante los ultimos anos, la tecnologia ha introducido
variantes en el diseno de separadores que conducen a in-
crementar la capacidad de las unidades, mientras se re-
duce el tamano y el peso de los equipos. Para disenar
separadores es necesario tomar en cuenta los diferentes
estados en que se pueden encontrar los fluidos y el efecto
que sobre estos tengan las distintas fuerzas fisicas. [5]

2.3. Descripcién Operativa Separador CPI

Los separadores de placas corrugadas separan el agua de
los aceites, logrando la recuperacién de ambos en gran
porcentaje, debido a la ruptura de moléculas en placas
coalescentes, el aceite es llevado hacia la superficie para
poder ser removido.

Las fases del separador inician con el ingreso al primer
compartimiento del fluido oleoso, proveniente del tanque
de almacenamiento, al primer compartimiento de la es-
tructura de proceso, luego el fluido oleoso pasa por unas
placas corrugadas que tienen la forma de un panal de
abejas, en el que por diferencia de densidad se separan
del agua las sustancias oleaginosas, que tienden a subir
formando una capa flotante en la superficie, luego que el
liquido alcanza un nivel establecido se debe activar un
filtro cilindrico el cual tiene movimiento circular genera-
do por un motor, este seria el encargado de recolectar
el aceite que esta en la superficie, luego lo descarga por
la salida lateral que ha sido asignada para este fin y el
agua que paso a través de las placas es enviada a la salida
posterior, donde se recogerd para realizar la medicién de
nivel y asi determinar el porcentaje de agua recuperado.

2.4. Estado del Arte

A nivel nacional, este campo ha sido abordado en mayor
proporcién a nivel industrial, especialmente en el pro-
ceso de separaciéon de las fases del petrdleo, separando
las diferentes fases que éste presenta, como son agua, gas
y crudo; la literatura en esta area es escasa.

Por otra parte, en Colombia, se ha conllevado a
la construccién de las PTAR (Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales), como la llamada PTAR El Sa-
litre, ubicada en Cundinamarca y que se encarga el
tratamiento del agua del rio Bogotd o la encontrada en
Mani (Casanare), entre otras, de las cuales, igualmente
existe poca literatura de resultados.

En Europa, en tanto, sobresale Espana, donde ha sido
abordado este tema de manera recurrente. Sin embargo
la instrumentacién empleada en estos dispositivos no per-
mite realizar mediciones de los diversos parametros.

3. Materiales y métodos

3.1. Reconocimiento Separador

Antes de iniciar con la construccién del separador, se
hace necesario conocer su funcionamiento: en primer lu-
gar, se da el ingreso de la mezcla, que reduce su velocidad
de tal manera que permite que los sélidos se precipiten al
fondo mediante la trampa de arena, asi las gotas de aceite
suspendidas flotan hacia la superficie. Luego, la mezcla
ingresa a través de un amortiguador, el cual la distribuye
hacia las placas corrugadas; quienes tienen la forma de
un panal de abejas, atrapando al aceite libre, para luego
llevarlo hacia la superficie, en la medida que el tamano
de la particula de aceite sea lo suficientemente grande;
posteriormente, se descarga por la salida que haya sido
asignada y el agua que pasé a través de estas placas es
enviada hacia la salida. En la figura 1 se puede apreciar
el esquema del separador implementado.

Figura 1. Equipo separador CPI.

Fuente: El Autor.

3.2.  Construccién y pruebas

La construccién del sistema y las pruebas respectivas, con
respecto a la eficiencia de la separacion, permite estable-
cer las caracteristicas de desempeno del separador. En
esta etapa, se dispone de un tanque de almacenamiento
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de 250 litros, el cual se encuentra ubicado a una altura
de 74cm, del que proviene la mezcla hacia el equipo se-
parador a través de una tuberfa en PVC de 1/2".

3.3. Descripcién de alternativa: seleccién e Instalacion
de la Instrumentacion

Finalizadas las pruebas y ajustes al equipo separador de
mezclas oleosas, se contintia con la seleccién e instalacion
de la instrumentacién; inicialmente, se hace alusién a las
variables que intervienen en el sistema, primero caudal y
como variable principal el nivel, ya que ésta es la variable
que permite establecer el porcentaje de recuperacién de
agua y de aceite extraido, comprobando de esta manera
la finalidad del proyecto de investigacién, y es la de re-
ducir los efectos contaminantes del agua en los vertientes
hidricas.

Con respecto a la medicién del caudal, se ha estable-
cido como apropiado el sensor YF-S201, mostrado en la
figura 3, no solo por su costo, sino por sus caracteristicas,
su facilidad de uso y fiabilidad en la senal medida, eviden-
ciado en las pruebas realizadas previamente a su montaje.

Figura 3. Sensor de caudal YF — S201.

Fuente: El Autor.

Este sensor ha sido instalado en la salida del tanque
de almacenamiento, entrada del separador, junto con la
electrovalvula de entrada, como se aprecia en la figura
4, ya que con esta senal se logra establecer el desempeno
del sistema segtn la velocidad del fluido, como se indico
en renglones anteriores, se basa en tuberfa de 1/2".

Para sensar el nivel, establecido en 4 puntos es-
pecificos, se usa el sensor de nivel por ultrasonido, re-
ferencia SRF06, que presenta una senal de salida de 4-
20 mA, sencilla de acoplar al PLC, el cual basado en
estos valores, toma la decision necesaria en el proceso.
La figura 5 muestra uno de los tres sensores instalados.

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas -

Figura 4. Sensor de caudal instalado.

Fuente: El Autor.

Figura 5. Sensor de nivel por ultrasonido.

Fuente: El Autor.

Estos 4 sensores se escuentran instalados en los si-
guientes puntos: el primero, en el tanque de almace-
namiento principal, el segundo, en el tanque recolector
de aceite, el tercero, en el tanque recolector de agua y
el cuarto, en el equipo separador. Con los valores toma-
dos por los sensores se puede establecer la eficiencia de
la separacion, ya que conocido el volumen inicial de la
mezcla, se establece el porcentaje recuperado de agua y
de aceite.

3.4. Controlador l6gico programable

Para llevar a cabo la Automatizacién del sistema, se usa
el Controlador Loégico Programable, SIMATIC S7 1200,
mostrado en la figura 6, que realiza las siguientes tareas:

Figura 6. Controlador légico programable.

Fuente: El Autor.

acultad tecnoldgica
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1. Establecer, el inicio del proceso, a partir del accio-
namiento de un pulsador donde se efectua la aper-
tura de la electrovilcula de entrada y la mezcla
inicia su recorrido a través del separador CPI.

2. Realizar el cierre de la electrovélvula, cuando el
sensor de nivel ubicado en el tanque de almace-
namiento principal indique el nivel minimo de la
mezcla, establecido en 50 litros.

3. Encender un motor DC, ubcado en el separador,
figura 7, para se que inicie el proceso de extracciéon
de aceite hacia el recolector respectivo.

Figura 7. Recolector de aceite.

Fuente: El Autor.

4. Apagar el motor DC, Cuando la extraccién de
aceite ha finalizado, apaga el motor DC.

5. Recibir las senales de los sensores de nivel ubica-
dos en los recolectores de agua y de aceite, para
establecer los porcentajes de separacién de la mez-
cla.

6. En aras de reiniciar el proceso, una vez se finaliza
la separacién de la mezcla, el PLC enciende una
electrobomba de manera que los fluidos separados
regresen al tanque de almacenamiento principal, y
asi iniciar de nuevo el proceso, donde puede modi-
ficarse la relacion de la mezcla.

4. Pruebas, resultados y discusién

Como prueba inicial, se hacen fluir 200 litros de agua a
través del equipo separador, buscando establecer tiempos
de llenado, y de esta manera compararlos con una mez-
cla agua-aceite, la cual contiene una proporcién de 195
litros de agua y 5 litros de aceite. La tabla 1, muestra
los resultados.

Tabla 1. Datos caudal primera prueba.
Fuente: El Autor

FLUIDO TIEMPO TOTAL | CALCULO
LLENADO CAUDAL

AGUA 40 min 83.33 ml/s
AGUA —— ACEITE 40 min 83.33 ml/s

Alli, se puede observar que los tiempos de llenado
no muestran diferencias en los dos fluidos ingresados al
sistema, es decir, aunque haya mezcla, los tiempos son
iguales.

Una de las desventajas encontradas en la primera
prueba se debi6 al caudal, ya que la velocidad de llenado
era muy baja, por tal razén, para aumentar dicha veloci-
dad se optd por posicionar el tanque de almacenamiento
principal a una altura mayor, ubicdndolo en una base de
117 ¢m, y se pudo lograr de manera significativa que el
tiempo de llenado aumenté en un 45%, como se observa
en la tabla 2.

Se han encontrado algunos aspectos importantes en el
proceso, principalmente el relacionado con la separacion,
donde se observo que presentaba algunas deficiencias ya
que habia paso de aciete hacia la etapa de salida. La
figura 2 muestra una imagen del resultado de la primera
prueba.

Tabla 2. Datos caudal segunda prueba.
Fuente: El Autor

FLUIDO TIEMPO TOTAL | CALCULO
LLENADO CAUDAL

AGUA 22 min 151.51 ml/s
AGUA —— ACEITE 22 min 151.51 ml/s

Figura 2. Prueba separador CPL.

Fuente: El Autor.

También se lograron establecer porcentajes de sepa-
racién de la mezcla, con los cuales de concluy6 que era
necesario realizar ajustes al equipo, entre ellas la ubi-
cacion de una barrera en el tercer segmento. ademas
se comprob6 que el primer segmento podia ser suprimi-
do, lo cual provocé un cambio de velocidad en el fluido
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(mezcla) y mejores resultados en la separacién, como se
observa en la tabla 3. Como se observa, la disminucién
en el porcentaje de error con respecto al paso del aceite,
reducido considerablemente.

Tabla 3. Resultados separacién primera prueba (%).
Fuente: El Autor

ACEITE QUE ERROR EN PASO | ERROR
INGRESA (LITROS) | ACEITE (LITROS) %
10 2 litro 20
10 1 litro 10
10 1 litro 6

4.1. Pruebas finales

En la tabla 4 se presenta un resumen de algunas pruebas
realizadas en el sistema con el tanque de almacenamiento
en 250 litros de mezcla, aclarando que se ha establecido
para la operacién de este un nivel minimo 50 litros, es
decir que el anélisis de separacion de cada prueba se rea-
liza tomando como base un volumen de 200 litros, de
los cuales la cantidad de aceite presente se indica en la
mencionada tabla.

Debido a que cada fluido separado (agua y aceite) es
llevado a un recipiente diferente, es alli donde se realiza la
medicién del nivel de cada uno de ellos, logrando estable-
cer el volumen y por lo tanto el porcentaje de separacion
de acuerdo a las senales entregadas por los sensores de
nivel ubicados en cada uno de los recipientes.

Noétese la cantidad de aceite aplicado en cada una de
las pruebas y el aceite que se logra separar.

Tabla 4. Pruebas equipo automatizado.
Fuente: El Autor

PRUEBA 1] 2] 3
TIEMPO PROCESO

SEPARACION (MIN) 22. | 22. | 23.
TIEMPO EXTRACCION

ACEITE (MIN) 6. | 10. | 24.

NIVEL DE AGUA
RECUPERADO (LITROS) |191.|190. | 190.
NIVEL DE ACEITE
APLICADO (LITROS) 1. | 2. | 5.
NIVEL DE ACEITE
RECUPERADO (LITROS) [0.85| 1.8 | 4.8
% ERROR SEPARACION
ACEITE 0.15| 0.1 | 0.04

5. Conclusiones

e La implementacién de este equipo permitira la re-
cuperacién de gran cantidad de aceite usado, el cual
se genera diariamente en diferentes procesos y que

se vierte directamente por los sistemas de alcantari-
llado, con la contaminacién de los medios naturales
que conlleva.

La implementacién del equipo separador de mez-
clas oleosas podria traer grandes beneficios para el
impacto medio ambiental, gracias a que se logré es-
tablecer, en la recopilaciéon de informacién inicial,
que muchas empresas son las que producen residuos
de aguas oleosas, sin embargo, muy pocas realizan
un tratamiento adecuado de estas, desperdiciando
enormes cantidades de agua y generando un dete-
rioro del ecosistema, .

El proyecto de investigacion que aqui se presenta
es una primera fase de un trabajo global, debido a
que a partir de estos resultados se continuara mejo-
rando el sistema, incluyendo otro tipo de variables,
ademds de la posibilidad de mejorar el proceso de
separacion sometiendo el fluido oleoso a cambios de
temperatura.

Analizando los resultados de las pruebas, se ob-
serva que el proceso es eficiente y que se alcanza
a recuperar mds del 90% del agua oleosa, que per-
mitird su reutilizacién y posterior ahorro del pre-
ciado liquido, sumado a la posibilidad de conocer
los datos de pH al final del proceso, ya que una
siguiente etapa abordard la posibilidad de contro-
lar esta variable, para aumentar las posibilidades
de uso del agua recuperada.

La medicién de nivel, con sensores de ultrasonido,
fue bastante buena, logrando valores cuyo error es
menor del 2%.

El equipo separador de mezclas oleosas no solo con-
tribuye a la conservacién del medio ambiente, sino
también al area académica siendo una herramienta
de préctica en el laboratorio de la Facultad de Cien-
cias Bésicas e Ingenierfa (FCBI) de la Universidad
de los Llanos.

Diversos son los métodos existentes para realizar la
separacion de mezclas, sin embargo, para el caso del
presente proyecto de investigacion se han logrado
resultados importantes con el separador de placas
corrugadas (CPI), permitiendo recuperar mas del
90% del agua contenida en la mezcla inicial.

El Controlador Légico Programable, SIMATIC S7
1200, asegura Optimos resultados en la comuni-
cacién con los sensores del sistema.

La realizacién de esta investigacién, y el producto
obtenido, permite pensar en futuros desarrollos en
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el campo de la Instrumentacién y la Automati-
zacion, poco abordado en los proyectos de investi-
gacién de la Escuela de Ingenieria de la Universidad
de los Llanos.

e Este equipo automatizad, ademds, es una alterna-
tiva tecnolégica que promueve la ensenanza de la
instrumentacién industrial en el programa de Inge-
nieria Electronica de la Universidad de los Llanos.

Trabajos futuros

e Implementar sensores para otro tipo de variables al
proceso, por ejemplo pH.

e Realizar, a partir de variaciones en la temperatura
de la mezcla, pruebas que conlleven a mejores re-
sultados de separacion en el equipo.

e Implementar un HMI, para todas las variables del
proceso.

e Construir un sistema SCADA, monitoreando y bus-
cando el mejoramiento del desempeno del sistema.
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